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Poste RTE (MACON)

Emprise projet 11 500m²
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LEGENDE:
Aire de grutage
10m*10m

Citerne incendie (120m3)
19m*12m / 15m*11m

Plateforme DECI
8m*4m

Local maintenance
12.5m*2.5m (ISO 40ft)

Transformateur HTA & Batterie
(2 unités)
Racks batterie, onduleurs, système de supervision

Poste HTB
1 Transformateur HTB, local HTA, local controle commande et
supervision, local RTE

Piste d'accès
4m de largeur

Zone d'éloignement
5m des bordures de parcelles pour tout bâtit (ICPE)
5m des canalisations et servitudes existantes
8m des lignes aériennes RTE rapporté au sol
10m des haies/forets/ruisseaux

Cloture
Hauteur 2.5m

Ligne RTE a créer
Ligne 63kV souterraine, tracé hypothétique

Haie paysagère
2m de large

Canalisation SUEZ
F 500

DECI

NOT APPROVED
HARMONY ENERGY

GRANDE TERRE 60MW
Implantation préliminaire
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